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1 BESCHRIJVING 

 
De Rinnai 17e is een compact doorstroomtoestel bedoeld voor buitenopstelling. Het toestel is voorzien van een 
vorstbeveiliging met elektrische elementen, zolang er spanning op het toestel staat is het beschermd tegen bevriezing. 
 
De brander komt in bedrijf zodra een warmwatertappunt wordt geopend, de ontsteking van de brander verloopt 
automatisch. De brander schakelt weer uit zodra het warmwatertappunt weer wordt dicht gedraaid. 
 
De watertemperatuur wordt geregeld door middel van modulatie van het brandervermogen. Het toestel heeft sensoren 
welke het waterdebiet en de uitgaande temperatuur meten en deze informatie doorgeven aan de besturingsprint. De 
besturingsprint vergelijkt de uitgaande temperatuur met de gewenste waarde en berekent aan de hand van deze 
gegevens het benodigde brandervermogen. Indien het toestel op vollast draait zal de besturingsprint het waterdebiet 
regelen om de temperatuur constant te houden. 
 
Optioneel kunnen één of meerdere (maximaal 4) afstandsbedieningen op het toestel worden aangesloten. Met behulp 
van een afstandsbediening kan bij verschillende tappunten de gewenste temperatuur worden ingesteld. Met het toestel 
is één afstandsbediening meegeleverd, een tweede afstandsbediening moet apart worden besteld. 
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2 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN 

 
 
2.1 Algemeen 

 
Lees eerst deze handleiding alvorens met de installatie wordt begonnen. 
 
De installatie van dit toestel dient overeenkomstig deze handleiding te worden uitgevoerd. 
 
Dit toestel mag uitsluitend door een daartoe erkend installatiebedrijf worden geïnstalleerd. 
 
De gehele installatie dient te voldoen aan de  voorschriften zoals opgenomen in laatste versie van: 

¶ NEN1006, Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties AVWI 

¶ NEN 1010, Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 

¶ NEN 1078, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw 

¶ NEN 1087, Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw 

¶ NEN 2757, Toevoer verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen 

¶ NEN 2078, Eisen voor industriële gasinstallaties 

¶ NEN 3028, Eisen voor verbrandingsinstallaties 

¶ NEN 8078, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw 

¶ NPR 1088, Toelichting op NEN 1087 

¶ NPR 3378, Leidraad bij NEN 1078 

¶ Bouwbesluit 

¶ Plaatselijk geldende voorschriften van brandweer, nutsbedrijven en gemeente 
 
 
2.2 Plaatsing van het toestel 

 
Het toestel is alleen geschikt voor buitenopstelling. 
 
Het toestel moet boven het maaiveld worden opgehangen op een open plaats waar de rookgassen snel worden 
verspreid door wind en natuurlijke convectie. 
 
De rookgasopening aan de voorzijde van het toestel moet aan dezelfde algemene en plaatselijke voorschriften voldoen 
als uitmondingen voor de afvoer van rookgassen. Let er op dat de rookgasopening niet kan worden aangeraakt door 
kinderen. 
 
Let op dat in geval van lekkage aan het toestel er geen waterschade kan ontstaan aan de directe omgeving onder het 
toestel. Indien dit niet mogelijk is, dient een voorziening voor de afvoer van waterlekkage te worden gemaakt.  
 
Rondom het toestel moeten de volgende minimale vrije afstanden in acht worden genomen: 
 

 tot brandbare 
materialen (mm) 

tot niet brandbare 
materialen (mm) 

boven 300 50 

voor (i.v.m. service) 600 600 

onder (i.v.m. service) 300 300 

zijkant 150 50 

 
Controleer of de wand het gewicht van het toestel (15 kg) kan dragen. Met behulp van de in de verpakking 
meegeleverde aftekenmal kunnen de bevestigingsgaten worden afgetekend. Zorg ervoor dat geschikte 
bevestigingsschroeven of bouten worden gebruikt om het toestel aan de wand te bevestigen. 
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2.3 Wateraansluitingen 

 
De koudwateraansluiting (water inlet) en warmwater-
aansluiting (water outlet) bevinden zich aan de onderzijde 
van het toestel. 
 
Sluit de koud- en warmwaterleiding aan volgens figuur 1. 
 
Pas driedelige koppelingen toe en plaats serviceafsluiters om 
het verlenen van service vlot te doen verlopen. 
 
Plaats een keerklep in de koudwatertoevoerleiding. 
 
Neem maatregelen om bevriezing van waterleidingen aan 
de buitenzijde te voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van 
isolatie of verwarmingslint. 
  

figuur 1 
 
2.4 Circulatieleiding 

 
Dit toestel kan worden aangesloten op een systeem met circulatieleiding, zie figuur 2.  
 
Indien een circulatieleiding wordt toegepast dan MOET er een inlaatcombinatie in de koudwatertoevoerleiding worden 
aangebracht. Het overstortventiel van deze combinatie zorgt ervoor, dat de hoogst toelaatbare waterdruk van 8 bar 
niet wordt overschreden. De afvoer van de inlaatcombinatie dient via een open trechterverbinding aangesloten te 
worden op de riolering. Deze overstortleiding mag niet kunnen bevriezen. 
 

 
figuur 2 

 
 
2.5 Waterkwaliteit 

 
De waterkwaliteit dient te voldoen aan de eisen van het waterleidingbesluit en aanbevelingen van de VEWIN. 
 
Bij intensief gebruik van het toestel in combinatie met een hoge warmwatertemperatuur en hard water kan zich binnen 
de warmtewisselaar snel kalkafzetting vormen. Frequent onderhoud zal dan het gevolg zijn. Om hoge 
onderhoudskosten te vermijden en een betrouwbare werking te garanderen, zal in dergelijke omstandigheden 
waterbehandeling noodzakelijk zijn. 
 
De mate van kalkafzetting is afhankelijk van meerdere factoren en niet alleen te voorspellen aan de hand van de 
hardheid in Duitse graden. Als leidraad gelden de volgende grenswaarden: 
 
Hardheid  : minimaal 4°dH en maximaal 10°dH 

Totaal opgeloste stoffen (TDS) : maximaal 350 ppm 

pH-waarde : minimaal 6,5 en maximaal 7,5 
 

Het toestel mag beslist niet worden gevoed met water met een hardheid minder dan 4 d̄H. Onthard water met een 

hardheid onder 4 D̄ is in het algemeen agressief en leidt tot spoedige schade aan de warmtewisselaar. 
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2.6 Gasaansluiting 

 
Zorg voor een juiste dimensionering van de gasleiding, let hierbij op het eventueel gelijktijdig in gebruik zijn van andere 
gasgestookte apparatuur. Raadpleeg NEN1078 om de juiste diameter van de gasleiding te bepalen. De nominale 
aansluitdruk bij de gasaansluiting is 25 mbar voor aardgastoestellen en 30 mbar voor propaantoestellen. 
 
Monteer een gaskraan op korte afstand van het toestel. Pas koppelingen toe om het verlenen van service vlot te doen 
verlopen. Blaas de gasleiding goed schoon alvorens deze aan te sluiten. Controleer alle verbindingen op dichtheid. 
 
 
2.7 Elektrische aansluiting 

 
Het toestel moet worden aangesloten op een wandcontactdoos met randaarde welke zich binnen 1,5 m van het toestel 
bevindt. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN1010. 
 
 
2.8 Aansluiten afstandsbediening 

 
De afstandsbediening kan naar keuze bij een tappunt of op een ander gewenste locatie worden geplaatst. Maximaal 4 
afstandsbedieningen kunnen worden aangesloten. Vermijd plaatsen waarbij de afstandsbediening aan warmte (ovens, 
kookplaten, etc.) wordt bloot gesteld. Vermijd indien mogelijk direct zonlicht, het display is dan moeilijk afleesbaar. 

De verbinding tussen afstandsbediening en toestel wordt tot stand gebracht met de meegeleverde kabel, de spanning 
bedraagt 12 V DC. De kabel mag worden ingekort. De maximale toegestane kabellengte is 50 meter. De kabel moet 
op minimaal 5 cm afstand van elektrische voedingskabels lopen. Bij meerdere afstandsbedieningen worden de kabels 
parallel aangesloten. 

- Sluit de spanning naar het toestel af.  
- Verwijder schroef (A) van de kabeldoorvoer aan de onderzijde van het toestel, zie figuur 3. 
- Voer de kabel ver genoeg door de kabeldoorvoer (B) en zet deze vast met de meegeleverde kabelklem (C). 
- Verbind de vorkstekers met de klemmen (D) en (E), de polariteit is niet belangrijk. 
- Zet de kabeldoorvoer weer in de originele positie vast. 
- Verbind het andere eind van de kabel met de stekerverbinding op de afstandsbediening, let op dat het toestel 

spanningsloos is als de afstandsbediening wordt aangesloten. 
- Verwijder het kader van de afstandsbediening, zie figuur 4. Monteer de afstandsbediening aan de wand en 

herplaats het kader. 

 

 
 

 figuur 3 figuur 4 
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2.9 DIP schakelaars 

 
Met de DIP schakelaars op de besturingsprint (figuur 5) kan o.a. de gassoort worden ingesteld en de maximum 
instelbare temperatuur worden begrensd. 

 
figuur 5 

 
Watertemperatuur 

 
DIP schakelaars 2, 3, 4 en 5 van de bovenste serie schakelaars (SW1) bepalen de temperatuurinstelling. Is er geen 
afstandsbediening aangesloten dan is de temperatuur vast ingesteld door de DIP schakelaars. Is er wel een 
afstandsbediening aangesloten dan is de maximum instelbare temperatuur begrensd door de instelling van de DIP 
schakelaars. Figuur 6 toont de posities van de DIP schakelaars met bijbehorende temperatuurinstelling. 
 

 
figuur 6 

 
Overschrijding setpoint 

 
DIP schakelaar 6 van de bovenste serie schakelaars 
(SW1) verlegt de maximaal toegestane overschrijding 
van het setpoint voordat de brander wordt 
uitgeschakeld. Standaard is dit +3°C, wordt DIP 
schakelaar 6 in positie "ON" gezet dan is dit +6°C, zie 
figuur 7. 
 
Deze instelling kan worden gebruikt bij een 
circulatieleiding met lage doorstroming en een te lage 
retourtemperatuur. De circulatieleiding wordt dan 
verder opgewarmd zodat de retourtemperatuur wordt 
verhoogd.   

figuur 7 
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Gassoort 

 
De gassoort wordt op DIP schakelaar 1 en 2 van de 
onderste serie schakelaars (SW2) afgesteld, zie figuur 8. 

Let op: Alleen omzetten van de DIP schakelaar is 

onvoldoende om het toestel voor een ander gassoort 
geschikt te maken, hiervoor is een ombouwset nodig, 
neem contact op met B3 heating voor meer informatie. 
 

 
figuur 8 

 

 
Autoreset 

 
De autoreset functie is bedoeld voor toestellen met een 
afstandsbediening. De functie zorgt ervoor dat de 
afstandsbediening automatisch weer aan gaat na een 
spanningsonderbreking en weer terug keert naar de 
laatst ingestelde temperatuur, ongeacht of er water door 
het toestel stroomt of niet. 
 
Staat de autoreset functie niet ingeschakeld dan moet 
na een spanningsonderbreking de afstandsbediening  
telkens handmatig worden aangezet en de gewenste 
temperatuur opnieuw worden ingevoerd. Bovendien 
mag tijdens deze handelingen geen water door het 
toestel stromen. 
 

 
 
 

 
figuur 9 

De autoreset functie wordt geactiveerd door DIP schakelaar 6 van de onderste serie schakelaars (SW2) in de positie 
"ON" te zetten, zie figuur 9. 
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3 INSTRUCTIES VOOR IN BEDRIJF STELLEN 

 
Alvorens het toestel in werking te stellen dient gecontroleerd te worden dat: 
 

¶ de installatie geheel gevuld is met water 

¶ de gasleiding ontlucht is 

¶ de DIP schakelaars juist staan ingesteld, zie paragraaf 2.9 
 
1. Open de gaskraan voor het toestel. 
 
2. Steek de stekker in de wandcontactdoos. Let er hierbij op dat er geen doorstroming door het toestel plaats vindt, 

daar dit bij de eerste keer inschakelen van de elektrische voeding als een fout wordt gezien. Bij toestellen zonder 
afstandsbediening ga verder met punt 5. 

 
3. Druk op  de On/Off toets, de groene LED brandt nu ter indicatie dat er warm water geleverd kan worden (ook hier 

geldt dat er geen doorstroming door het toestel mag zijn voordat de groene LED brandt). In het display verschijnt 

40 C̄. 
 
4. Met de toetsen Hot water temp. p en q kan nu de gewenste temperatuur worden ingesteld. Afhankelijk van de 

begrenzing welke met de DIP schakelaars is ingevoerd (paragraaf 2.9) kan de temperatuur in de volgende stappen 
worden ingesteld: 

 
 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50 55 60 65 75 
 
Let op: 

Afhankelijk van het type afstandsbediening is het mogelijk dat bij de 

eerste inbedrijfstelling de temperatuur niet hoger dan 50 C̄ kan 
worden ingesteld. Om dit wel mogelijk te maken moet de 
afstandsbediening als volgt worden geprogrammeerd: 
 

- Druk gelijktijdig op de toetsen ñTransferò en ñOn/Offò en houdt 
deze ingedrukt totdat een pieptoon wordt gehoord (na ca. 5 sec). 

 

- Druk op de On/Off toets, nu is het mogelijk om temperaturen 

boven de 50 C̄ te selecteren. 
  

 
5. Open nu een warmwaterkraan, het toestel komt nu automatisch in bedrijf. Op de afstandsbedieng brandt de rode 

LED brandt nu ter indicatie dat het toestel in bedrijf is. 
 
6. Controleer de branderdruk, zie hoofdstuk 4. 
 

De aanbevolen douchetemperatuur is 40 C̄. Bij een warm water temperatuur tussen 37 en 43 C̄ kan de temperatuur 

worden aangepast terwijl het water stroomt, boven de 43 C̄ is dit niet mogelijk. 
 
Wordt de afstandsbediening met de ON/OFF toets uitgeschakeld, dan blijft een geselecteerde temperatuur kleiner dan 

50 C̄ opgeslagen in het geheugen indien het toestel onder spanning blijft. Bij een geselecteerde temperatuur groter 

dan 50 C̄ zal de temperatuur terug springen naar 50 C̄ indien deze weer wordt ingeschakeld. Wordt de elektrische 

voeding uitgeschakeld dan springt de afstandsbediening terug naar 40 C̄ indien deze weer wordt ingeschakeld. Deze 
eigenschap kan worden opgeheven met de Autoreset functie, zie paragraaf 2.9. 
 
Bij het bedienen van de toetsen is telkens een pieptoon hoorbaar. De pieptoon kan worden uitgeschakeld door de 
beide toetsen p en q gedurende 3 seconden gelijktijdig ingedrukt te houden. Inschakelen van de pieptoon geschiedt 
door deze handeling te herhalen. 
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4 INSTELLEN BRANDERDRUK 

 
De branderdruk wordt elektronisch geregeld en kan als volgt 
worden gecontroleerd. 
 
Schakel de elektrische voeding uit. 
 
Verwijder het frontpaneel. 
 
Controleer eerst of DIP schakelaars 1 en 2 op de juiste 
gassoort staan afgesteld, zie paragraaf 2.9, figuur 8. 
 
Verwijder de schroef van de drukmeetnippel en sluit hierop 
een manometer aan. 
 
De branderdruk wordt gecontroleerd op laaglast en op vollast. 
Met behulp van DIP schakelaars 7 en 8 van de bovenste serie 
schakelaars (SW1) kan het toestel geforceerd laag of hoog 
branden. 
 
Schakel de elektrische voeding in. 
 
Laaglast instellen 

 
De branderdruk op laaglast wordt ingesteld met behulp van 
de regelschroef onder op het gasregelblok. Verwijder de plug 
aan de onderzijde van het toestel om bij deze regelschroef te 
komen. 
 
Open een tappunt. 
 
Zet DIP schakelaar 7 in de positie "ON". 
 
Stel de branderdruk als volgt af: 

- Aardgas: 2,2 mbar 
- Propaan: 1,6 mbar 
 
Vollast instellen 

 
De branderdruk op vollast wordt ingesteld met behulp van de 
potentiometer op de besturingsprint. De potentiometer is erg 
gevoelig, verdraai deze telkens slechts enkele graden en 
wacht totdat de branderdruk niet meer verandert. 
 
Zet voldoende tappunten open zodat maximale doorstroming 
wordt verkregen. 
 
Zet DIP schakelaars 7 en 8 in de positie "ON". 
 
Stel de branderdruk als volgt af: 

- Aardgas: 13,0 mbar 
- Propaan: 8,6 mbar 
 
Belangrijk: 

Zet DIP schakelaars 7 en 8 weer terug in de positie "OFF". 
 
Sluit het tappunt en schakel de elektrische voeding uit. 
 
Verwijder de manometer en plaats de schroef van de 
drukmeetnippel terug. 
 
Monteer het frontpaneel en schakel de elektrische voeding 
weer in. 
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5 ONDERHOUD 

 

 
¶ Voordat met onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen moet de gaskraan voor het toestel worden 

gesloten en moet de spanning worden uitgeschakeld. 

¶ De werkzaamheden mogen alleen door een daartoe erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd. 

 
Ten behoeve van het onderhoud kunnen onderhoudssets bij B3 heating worden besteld. 
 
Afhankelijk van de plaats van opstelling en intensiteit van gebruik zullen minimaal eenmaal per twee jaar de volgende 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd: 

¶ Controle waterfilter 

¶ Reinigen branders en warmtewisselaar 

¶ Reinigen ventilator 
 
In de volgende paragrafen is beschreven hoe deze werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
 
5.1 Controle waterfilter 

 

- Het waterfilter bevindt zich in de koudwater-aansluiting onder het toestel. 

- Sluit het water af en open de aftap in de warmwater-aansluiting. 

- Draai de schroefdop los en trek deze uit de aansluiting, vang het water op wat nu uit het toestel loopt. Het filter komt 
samen met de schroefdop uit de aansluiting. 

- Reinig het waterfilter indien nodig. 

 
 
5.2 Reinigen branders en warmtewisselaar 

 
- Verwijder het frontpaneel (4 schroeven). 

- Neem de kabels los van de ionisatie-elektrode (A) en de ontstekingselektrode (B), zie figuur 10. 

- Verwijder het gasverdeelstuk (6 x schroef C, 3 x schroef D). 

- Verwijder de voorplaat van de branderkamer (5 x schroef E).  

- Verwijder de twee onderste schroeven (F) van het branderbed en trek het branderbed naar voren. 

- Reinig het branderbed met een zachte borstel of met perslucht. 

- Nadat het branderbed is losgenomen kan de warmtewisselaar vanaf de onderzijde met een zachte borstel of met 
perslucht worden gereinigd. 

 
 

 
¶ Neem de ionisatie- en ontstekingselektrode alleen los van de voorplaat van de branderkamer, als men 

over een nieuwe pakking (G) beschikt.  

 

 
5.3 Reinigen ventilator 

 

- Neem de connector (H) los van de ventilatormotor. 

- Verwijder de ventilatormotor met waaier (3 x schroef J). 

- Controleer de waaier op vervuiling en reinig eventueel met een zachte borstel of met perslucht. 

 
Na de reinigwerkzaamheden kan alles weer in omgekeerde volgorde worden gemonteerd. 
 

 
¶ Let er op dat bij montage de O-ringen tussen het gasverdeelstuk en het gasblok worden geplaatst. 

¶ Bevestig het gasverdeelstuk eerst met de schroeven D zodat de draad in het gasblok niet kan 
beschadigen, monteer daarna de schroeven C en draai dan alles vast. 
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figuur 10 
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6 STORINGSMELDINGEN 

 
In geval zich een storing voordoet verschijnt er in het display van het toestel een knipperende code en indien een 
afstandsbediening is aangesloten, verschijnt ook hier de knipperende code. Onderstaande tabel geeft de betekenis 
van de verschillende codes. 

De storingscode wordt opgeheven als de doorstroming door het toestel stopt en de spanning wordt onderbroken. Sluit 
daartoe de warmwaterkranen en schakel een eventueel aanwezige circulatiepomp uit. Schakel de spanning uit wacht 
tot het display dooft en schakel dan de spanning weer in. Herstelt de storing zich weer dan kan het zijn dat de 

temperatuur op de afstandsbediening terug springt naar 50 C̄ indien deze hoger als 50 C̄ was afgesteld. Deze 
eigenschap kan worden opgeheven met de Autoreset functie, zie paragraaf 2.9. 
 
Storingscodes 

Code Omschrijving Mogelijke oorzaak, handelingen * 

- Geen uitlezing op display, toestel 
komt niet in bedrijf. 

-  Zorg ervoor dat er geen doorstroming door het toestel is en 
schakel de elektrische voeding opnieuw in. 

- Controleer de zekeringen 

- Controleer de overspanningsbeveiliging 

- Controleer het filter in de koudwateraansluiting 

- Controleer de debietsensor 

- Uitlezing op display, maar 
circulatieleiding komt niet op 
temperatuur 

- Controleer het filter in de koudwateraansluiting 

- Controleer de circulatiepomp in het systeem 

03 Spanningsonderbreking tijdens 
bedrijf 

- Zorg ervoor dat er geen doorstroming door het toestel is en 
schakel de afstandsbediening uit en opnieuw in.  

10 Ventilatorstroom te hoog - Controleer de openingen voor luchttoevoer en rookgasafvoer op 
verstopping of vervuiling 

- Controleer de ventilator 

11 Geen vlamsignaal binnen 
ontstekingsfase 

- Geen gastoevoer of te lage gasvoordruk 

- Controleer positie DIP schakelaar "gassoort" (zie paragraaf 2.9) 

- Controleer ionisatie- en ontstekingselektrode 

- Controleer de aardingskabels 

- Controleer ontstekingstrafo 

- Controleer gaskleppen 

12 Verlies vlamsignaal tijdens 
branderbedrijf 

- Controleer gasvoordruk 

- Controleer positie DIP schakelaar "gassoort" (zie paragraaf 2.9) 

- Controleer de branderdruk op vollast en laaglast (zie hoofdstuk 4) 

- Controleer ionisatie-elektrode 

- Controleer de aardingskabels 

- Controleer afstandsbediening 

- Controleer brander en warmtewisselaar op vervuiling 

14 Ingrijpen maximaal beveiliging of 
thermische zekering 

- Controleer het thermisch beveiligingscircuit 

- Controleer positie DIP schakelaars "gassoort" (zie paragraaf 2.9) 

- Controleer positie DIP schakelaars "vollast" (zie hoofdstuk 4) 

- Controleer de branderdruk (zie hoofdstuk 4) 

- Kalkafzetting in warmtewisselaar 

16 Uitgaande temperatuur stijgt te 
ver boven gewenste waarde 

- Controleer positie DIP schakelaars "gassoort" (zie paragraaf 2.9) 

- Controleer positie DIP schakelaars "vollast" (zie hoofdstuk 4) 

- Controleer de branderdruk (zie hoofdstuk 4) 

- Controleer debietsensor 

- Controleer debietregelklep 

- Controleer warmtewisselaarsensor 

- Controleer watertemperatuursensor 
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Storingscodes (vervolg) 

Code Omschrijving Mogelijke oorzaak, handelingen * 

32 Watertemperatuursensor fout - Controleer watertemperatuursensor 

- Controleer bedrading en stekkers naar sensor 

33 Warmtewisselaarsensor fout - Controleer warmtewisselaarsensor 

- Controleer bedrading en stekkers naar sensor 

52 Modulerende gasklep defect - Controleer modulerende gasklep 

61 Ventilator defect - Controleer ventilator 

65 Waterdebiet regelaar defect - Controleer debietregelklep 

71 Fout micro-processor - Controleer besturingsprint 

72 Fout ionisatie(vlam)signaal - Controleer ionisatie-elektrode 

LC (00)** Kalkafzetting in warmtewisselaar - Reinig de warmtewisselaar 

* In hoofdstuk 10 zijn voor diverse onderdelen weerstandswaarden terug te vinden indien controle hiervan gewenst is 

** Display geeft afwisselend de LC code en de ingestelde temperatuur en geeft een pieptoon. De LC code kan 
gereset worden door de elektrische voeding uit en weer in te schakelen. 
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7 AFMETINGEN 
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8 TECHNISCHE GEGEVENS 

 

Model  17e 

Aardgas, categorie I2L 

  nom. belasting Hs (bovenw.) 

  nom. belasting Hi (onderw.) 

  nom. vermogen 

  gasverbruik G25 

  voordruk (nominaal) 

 

kW 

kW 

kW 

m3/h 

mbar 

 

3,1 - 37,1 

2,8 - 33,4 

2,5 - 29,7 

4,11 

25 

Propaan, categorie I3P 

  nom. belasting Hs (bovenw.) 

  nom. belasting Hi (onderw.) 

  nom. vermogen 

  gasverbruik G31 

  voordruk (nominaal) 

 

kW 

kW 

kW 

kg/h 

mbar 

 

3,1 - 37,1 

2,8 - 34,1 

2,5 - 29,7 

2,7 

30 

Algemeen 

  gewicht 

  maximum waterdruk 

  minimum waterdruk 

  tapdrempel 

 

kg 

bar 

bar 

l/min 

 

15 

10,0 

1,2 

2,4 

Elektrisch 

  aansluiting 

  opgenomen vermogen (normaal bedrijf / vorstbeveiliging) 

  beschermingsgraad 

 

V/Hz 

W 

IP 

 

230/50 

44 / 74 

X4 

Aansluitingen 

  water (buitendraad) 

  gas (buitendraad) 

 

" 

" 

 

½ 

¾ 

 
 
Tapcapaciteit in l/min 

40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C 75°C 

14,2 12,2 10,6 9,5 8,5 7,7 6,5 

De tapcapaciteit is gebaseerd op een koudwatertemperatuur van 10°C. 
 
 
 
Waterzijdige weerstand 
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9 ELEKTRISCH SCHEMA 

 
 

 








